ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Атяшевского городского поселения

Атяшевского муниципального района

Республики Мордовия

      от 17.08.2020  года                                                  № 105                                                      

р.п. Атяшево

О внесении изменений в Постановление Администрации Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия № 252 от 1 октября 2012 года «Об утверждении схемы теплоснабжения Атяшевского городского поселения»

1. Внести в Постановление Администрации Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия № 252 от 1 октября 2012 года «Об утверждении схемы теплоснабжения Атяшевского городского поселения» (с изм. 21.12.2018 года № 191) от   следующие изменения:
           Схему теплоснабжения изложить в новой редакции:
                Утверждено

Постановлением Администрации

Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия

от 17.08.2020    № 105
СХЕМА ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

1. Общие положения

        Основанием для разработки схемы теплоснабжения Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального  района Республики Мордовия является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года N 190-ФЗ "О теплоснабжении";

- Генеральный план Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовии.

Схема теплоснабжения разработана сроком до 2027 года с обязательной ежегодной актуализацией
           1.1. Назначение схемы теплоснабжения

Схема теплоснабжения поселения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

         1.2. Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

обеспечение жителей Атяшевского городского поселения Атяшевского муниципального района Республики Мордовия тепловой энергией;

улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.
            1.3. Характеристика Атяшевского городского поселения
Атяшевское городское поселение входит в состав Атяшевского муниципального района и граничит:

       -на севере и востоке – с Атяшевским сельским поселением; 

       -на юге – с Шейн-Майданским сельским поселением;

       -на западе – с Большеманадышским сельским поселением.

             Общая площадь на территории Атяшевского городского поселения составляет 1153 га. Административным центром поселения является р.п. Атяшево. Численность населения городского поселения составляет – 6119 человек.

            Рабочий поселок Атяшево в восточной части Республики Мордовия, Расстояние от г. Саранск составляет 80 км.  Рельеф представляет собой слабо-холмистую равнину. Максимальные абсолютные отметки рельефа не превышают 240 м.


В настоящее время рабочий поселок Атяшево в составе Атяшевского городского поселения является административным, хозяйственным и культурным центром Атяшевского района.

             В планировочном отношении поселок характеризуется сложившейся прямоугольной сеткой улиц, которые расположены параллельно автомобильной дороги г.Саранск -  г.Ардатов. Эти основные по застройке и протяженности улицы, вместе с улицами и проездами меридионального направления образуют прямоугольную систему кварталов. Застройка поселка, преимущественно, состоит из индивидуальных жилых домов с приусадебными участками. Многоэтажная жилая застройка размещена в центральной и северной части поселка в Микрорайоне №1 и Микрорайоне №2.

Климат умеренно-континентальный, характеризующийся с холодной  зимой и умеренно теплым летом, с хорошо выраженной сменой сезонов года.  Среднегодовая  температура воздуха составляет от +3,5 до 4,0оС. Самым теплым месяцем является июль, средняя температура которого колеблется в пределах +18,9о …+19,,8°С. Средняя температура зимы (январь) составляет (-)11,5о … (-)12,3°С. Число дней с отрицательной температурой во все часы суток – 93. 
2. Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории Атяшевского городского поселения
           2.1. Существующее теплоснабжение (отопление) Атяшевского городского поселения осуществляется:

- в частных жилых домах за счет индивидуальных газовых котлов от центрального газоснабжения;
-многоквартирные дома  № 1,1А,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23.24,25,26,27.28,29,30,31 Микрорайона №1, многоквартирные дома №7А,8А,9,10,11,12,16 Микрорайона №2, многоквартирные дома №46,83 ул. Первомайская, д.№1 ул. Центральная, д. №14 ул. Механизаторов, д.№24 ул. Гражданская полностью имеют индивидуальные источники отопления от центрального газоснабжения;

- в многоквартирных домах № 1,2,3,4,5,6Б,8,18  Микрорайона №2 централизовано от существующей котельной Микрорайон №2, 3А на газовом топливе мощность 0,8598 Гкал/час.;
- в многоквартирных домах № 14,14А Микрорайона №2 централизовано от существующей котельной Микрорайон №2,14В  на газовом топливе мощность 0,258 Гкал/час.
- административные и производственные здания в р.п. Атяшево обеспечиваются теплоснабжением от индивидуальных источников отопления.

Централизованное горячее водоснабжение отсутствует.

           Постоянными источниками центрального теплоснабжения для р.п. Атяшево являются 2 модульные котельные, находящиеся в собственности ООО «Ресурсосбережение», которые обеспечивают нагрузки потребителей р.п. Атяшево в отоплении. 
	            № п/п
	Поселение
	Наименование котельной, адрес
	установленная      мощность,          Гкал/час 
	протяженность теплосетей            в п/м

	1
	Атяшевское городское
	Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, Микрорайон №2,3А
	0,8598 Гкал/час
	1000 п/м

	2
	Атяшевское городское
	Республика Мордовия, Атяшевский район, р.п. Атяшево, Микрорайон №2,14В
	0,258 Гкал/час
	60 п/м


           Выработка тепловой энергии и доставка ее потребителям р.п. Атяшево обеспечивается работой оборудования 2-х модульных котельных. Доставка тепловой энергии от котельных к потребителям осуществляется по подземным и наземным теплотрассам. Регулирование режимов теплопотребления осуществляется путем качественного регулирования (температуры теплоносителя на источниках теплоснабжения в соответствии с температурными графиками).
Расчет тепловых нагрузок

	
	Наименование объекта
	Исходные данные


	объем
	Годовая потребность

	
	
	t вн.
	V
	год, Гкал

	1
	Микрорайон №2 д.№1

(3-х этажный)
	18
	6621
	240,19

	2
	Микрорайон №2 д.№2

(3-х этажный)
	18
	6023
	143,82

	3
	Микрорайон №2 д.№3

(3-х этажный)
	18
	8137
	226,53

	4
	Микрорайон №2 д.№4

(3-х этажный)
	18
	7335
	226,59

	5
	Микрорайон №2 д.№5

(3-х этажный)
	18
	5264
	194,81

	6
	Микрорайон №2 д.№6б

(3-х этажный)
	18
	7204
	218,99

	7
	Микрорайон №2 д.№8 

(3-х этажный)
	18
	6639
	217,8

	8
	Микрорайон №2 д.№14 

(5-х этажный)
	18
	10494
	261,67

	9
	Микрорайон №2 д.№14а 

(5-х этажный)
	18
	3969
	100,43

	10
	Микрорайон №2 д.№18

 (3-х этажный)
	18
	3505
	109,67

	
	всего
	
	65191
	1940,5


3. Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой энергии и тепловой нагрузки потребителей
         3.1. Модернизация системы теплоснабжения Атяшевского городского поселения не предусматривает изменения схемы теплоснабжения поселения.

В проектируемых и строящихся частных домах и малоэтажных многоквартирных домах предлагается устройство теплоснабжения от индивидуальных автономных источников.

Горячее водоснабжение предлагается выполнить от газовых проточных водонагревателей и электроводонагревателей.

        3.2. Описание существующих и перспективных зон действия индивидуальных источников тепловой энергии.

        Индивидуальное отопление осуществляется от теплоснабжающих устройств без потерь при передаче, так как нет внешних систем транспортировки тепла. Поэтому потребление тепла при теплоснабжении от индивидуальных установок можно принять равным его производству.

4. Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

         Учитывая, что Генеральным планом Атяшевского городского поселения не предусмотрено изменение схемы теплоснабжения поселения, теплоснабжение перспективных объектов предлагается осуществить от автономных источников.
           5. Решение об определении единой теплоснабжающей организации

          Решение по установлению единой теплоснабжающей организации осуществляется на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в правилах организации теплоснабжения, в соответствии с Федеральном законом № 190-ФЗ "О теплоснабжении":

           В настоящее время ООО "Ресурсосбережение" отвечает требованиям критериев по определению единой теплоснабжающей организации.
           Таким образом, на основании критериев определения единой теплоснабжающей организации, установленных в проекте правил организации теплоснабжения в качестве единой теплоснабжающей организации р.п. Атяшево определено ООО "Ресурсосбережение".
6. Решение по бесхозяйным тепловым сетям 

           В настоящее время на территории Атяшевского городского поселения бесхозяйные тепловые сети отсутствуют.
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